








Обозначения Наименования Кол-во Примечание
А1 МРЗС-05 1
А2 Привод электромагнитного выклю-

чателя
1

А3 Источник питания   ИП-01-МРЗС 1
Q Выключатель с электромагнитным

приводом 
1

HLW Лампа коммутаторная 
СКЛ-11-Ж-4-200 (желтая) 

1

HLG Лампа коммутаторная
СКЛ-11-Л-4-200 (зеленая)

1

HLR Лампа коммутаторная
СКЛ-11-К-4-200 (красная)

1

SF1 Автомат АП-50-2МТ
Iн=2,5 А

1 Тип определяет
завод-
изготовитель

SF2 Номинальный ток автомата опре-
деляется по типу применяемого
привода

1 -//-

KH1 Реле указательное РЭУ-11
Iн=0,025 А 

1 -//-

KH2 Реле указательное РЭУ-11
Iн=0,025 А

1 -//-

SAВ Переключатель 
ПМОФ-112222/Д55УЗ

1 -//-

SA1 Переключатель 
ПМОВ-112222/Д55УЗ

1 -//-

КСС
КСТ

Реле промежуточное  ПЭ-40
Uн=~220 В

2 -//-

KQC
KQT

Реле промежуточное  ПЭ-45
Uн=~220 В

2 -//-

R1,R2 Резистор С5-35-50-1 кОм 2 -//-
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Схема защиты и автоматики линии 6(10) кВ для ячеек КРУ 
с устройством МРЗС-05 

Таблица 2-1 

ФункцияДискретные
входы № Наименование

Использование

ДВ 1 1.
2.

Определяемая функция 4
Запрет АПВ от ДВ

Отключение выключателя от
дуговой защиты

ДВ 2 1.
2.

Определяемая функция 1
Руч. Вкл. СВ

Положение выключателя
"включено" и пуск ускорения
МТЗ 

ДВ 3
1.
2.

Откл. 2 СВ от ДВ
Запрет АПВ от ДВ

Отключение выключателя от
АЧР

ДВ 5 1.
2.

Откл. 1 СВ от ДВ
Запрет АПВ от ДВ

Отключение выключателя от
технологической защиты

ДВ 6 1. Определяемая функция 3

Предупр. сигнализация поло-
жения переключателя рода ра-
бот и контроля исправности
цепей управления выключате-

лем
ДВ 4 Резерв
ДВ 7 Резерв
ДВ 8 Резерв

Таблица 2-2

ФункцияСвето-
диоды № Наименование

Тип подкл.
СДИ

Использование

СДИ 1

1.
2.
3.
4.
5.

Сраб. 1 ст. МТЗ
Сраб. 2 ст. МТЗ
Сраб. 3 ст. МТЗ
Сраб. Уск. Вкл. СВ
Откл. 1 СВ от ДВ

Триг  Отключение выклю-
чателя от защит

СДИ 2 1. Ком. вкл. 1ц АПВ Триг Включение от АПВ

СДИ 3 1. Определяемая функция 1 Норм Положение выключа-
теля «включено»

СДИ 4 1.
2. 

Сраб. АЧРСО
Откл. 2 СВ от ДВ Триг Отключение от АЧР

СДИ 5 1. Сраб. 1 ст. ЗЗ Триг Сигнализация преду-
предительная

СДИ 6 1. Определяемая функция 4 Триг Отключение от ЗДЗ 
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Таблица 2-3
ФункцияСигнальные

реле № Наименование
Использование

Р01 1. Не ранжируется  Неисправность устройства

Р02

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сраб. 1 ст. МТЗ
Сраб. 2 ст. МТЗ
Сраб. 3 ст. МТЗ
Сраб. Уск. Вкл. СВ
Откл. 1 СВ от ДВ
Определяемая функция 4

Аварийная сигнализация

Р07 

1.
2.
3.
4.

Откл. 2 СВ от ДВ
Сраб. АЧРСО
Определяемая функция 3
Сраб. 1 ст. ЗЗ

Сигнализация предупреди-
тельная

ФункцияКомандные
реле № Наименование

Использование

Р03

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сраб. 1 ст. МТЗ
Сраб. 2 ст. МТЗ
Сраб. 3 ст. МТЗ
Сраб. Уск. Вкл. СВ
Откл. 1 СВ от ДВ
Откл. 2 СВ от ДВ
Определяемая функция 4
Определяемая функция 2

Отключение выключателя 

Р04 1.
 2.

Ком. вкл. 1ц АПВ
Определяемая функция 5 Включение выключателя 

Р05 1. Сраб. ПО 1 ст. МТЗ Пуск логической защиты

Р06 1. Сраб. 2 ст. УРОВ Отключение ввода и СВ по
УРОВ

                                 Таблица  2-4
№ определяе-
мой функции

Использование Временные
параметры

1 Положение выключателя Задержка на
возврат

2 Отключение выключателя по локальной сети ------

3 Формирование сигнала предупредительной
сигнализации

Задержка на
срабатывание

4 Отключение от ЗДЗ Задержка на
срабатывание

5 Включение выключателя по локальной сети ---------


